
תאריך הדפסה: 21/04/19
תאריך אישור: 21/04/19 10:38

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19035699 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 21/04/19

מספר דגימות: 1
MB-906 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 03/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 03/04/19

סוג דיגום: מורכב 2-3.4.19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 17:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO19035699/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
COD/BOD>4 287 mg/L BOD כללי

800 860 mg O2/L COD כללי
  35.50 mg/L (MERCK)חנקן אמוניאקלי

20.00 < 10.00 mg/L שמן מינרלי
250.00 62.00 mg/L שומנים
400.0 367.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
50.0 41.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
2.5 קובץ התקנות 7387 1,9 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
3.0   17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן אמוניאקלי
6.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל

20.0 קובץ התקנות 7387 17,9 SM5520 D שומנים
25.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 18/04/19
תאריך אישור: 18/04/19 10:06

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19035700 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 18/04/19

מספר דגימות: 1
MB-907 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 03/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 03/04/19

סוג דיגום: מורכב 2-3.4.19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 17:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

SO19035700/1 :מספר דגימה

תוצאה יחידה בדיקה
< 5 mg/L BOD כללי

166.00 mg/L (IC-ב)-Cl כלוריד
25 mg O2/L COD כללי
116 mg/L AA -נתרן

11.60 mg/L (MERCK)חנקן אמוניאקלי
5.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
15.6 mg/L (MERCK)חנקן כללי
1.37 mS/cm מוליכות
15.15 mg/L חנקן קלדהל (חישוב)
0.210 mg/L (IC-ב) N-ניטריט כ
0.240 mg/L (IC-ב) N-ניטראט כ

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0     1,2,34 SM 5210B BOD כללי
2.0     1,2 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5     17,2 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
3.0     17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן אמוניאקלי
3.0     17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן כללי

20.0 0.50 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב)-Cl כלוריד
1.0     17,2 SM 2510B מוליכות

20.0 0.010 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב) N-ניטראט כ
20.0 0.015 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב) N-ניטריט כ
20.0 5 mg/L 1 USEPA SW 846 Method 7000B AA -נתרן

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2 בהכרת משרד הבריאות
34 הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטריפקציה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 04/04/19
תאריך אישור: 04/04/19 13:37

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19035749 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 04/04/19

מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): מט"ש לבנים-קולחים שלישונים

MB-902 :מספר הזמנת לקוח
תאריך קליטה: 03/04/19

שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 03/04/19
שעת דיגום: לא דווח תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: מי קולחים שלישוניים

SO19035749/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
10 < 1 per 100 ml קוליפורמים פקאלים

אבטחת איכות
תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים),התש"ע - 2010 1,2 SM 9222 D MF קוליפורמים פקאלים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
2 בהכרת משרד הבריאות

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/04/19
תאריך אישור: 09/04/19 20:30

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19037161 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/04/19

מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): מט"ש לבנים-קולחים שלישונים

תאריך קליטה: 08/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 08/04/19

שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים שלישוניים

SO19037161/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
10 < 1 per 100 ml קוליפורמים פקאלים

אבטחת איכות
תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים),התש"ע - 2010 1,2 SM 9222 D MF קוליפורמים פקאלים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
2 בהכרת משרד הבריאות

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 15/04/19
תאריך אישור: 15/04/19 09:06

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19037320 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/04/19

מספר דגימות: 1
MB-919 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 08/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 08/04/19

סוג דיגום: מורכב 7-8/4/19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 15/04/19 09:03

SO19037320/1 :מספר דגימה

תוצאה יחידה בדיקה
< 5 mg/L BOD כללי
< 10 mg O2/L COD כללי
4.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

אבטחת איכות
% אי ודאות ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 1,2,34 SM 5210B BOD כללי
2.0 1,2 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 17,2 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2 בהכרת משרד הבריאות
34 הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטריפקציה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201604%5C95ktp%5Cmxns-logo4.png
file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201208%5Cg20en%5CyuliaR.PNG


תאריך הדפסה: 15/04/19
תאריך אישור: 15/04/19 09:05

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19037321 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/04/19

מספר דגימות: 1
MB-918 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 08/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 08/04/19

סוג דיגום: מורכב 7-8/4/19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 15/04/19 09:03

SO19037321/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
COD/BOD>4 425 mg/L BOD כללי

800 1,225 mg O2/L COD כללי
400.0 585.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

אבטחת איכות
% אי ודאות תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
2.5 קובץ התקנות 7387 1,9 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 17/04/19
תאריך אישור: 17/04/19 10:34

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19037328 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 17/04/19

מספר דגימות: 1
MB-913 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 08/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 08/04/19
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: לא דווח
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: בוצה

SO19037328/1 :מספר דגימה

תוצאה יחידה בדיקה
28.3 % TS-בוצה
17.1 % VS-בוצה

אבטחת איכות
ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

17 SM 2540G TS-בוצה
17 SM 2540G VS-בוצה

ביאורים לבדיקות

17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 11/04/19
תאריך אישור: 11/04/19 15:34

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19037710 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 11/04/19

מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): מט"ש לבנים-קולחים שלישונים

תאריך קליטה: 10/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 10/04/19

שעת דיגום: לא דווח תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים שלישוניים

SO19037710/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
10 < 1 per 100 ml קוליפורמים פקאלים

אבטחת איכות
תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים),התש"ע - 2010 1,2 SM 9222 D MF קוליפורמים פקאלים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
2 בהכרת משרד הבריאות

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 30/04/19
פלג הגליל - מט"ש לבנים

ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר
ראש פינה 12000

SO19037726 (חלקית) תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע

מספר דגימות: 1
MB-928 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 10/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 10/04/19

סוג דיגום: מורכב 9-10/4/19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 18:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

SO19037726/1 :מספר דגימה

תוצאה יחידה בדיקה
< 5 mg/L BOD כללי
162 mg/L כלורידים
21 mg O2/L COD כללי
125 mg/L AA -נתרן
6.00 mg/L (MERCK)חנקן אמוניאקלי
< 2.5 mg/L TSS מוצקים מרחפים
9.8 mg/L (MERCK)חנקן כללי

< 0.5 mg/L זרחן כללי
7.79 mg/L חנקן קלדהל (חישוב)
0.09 mg/L בורון
0.080 mg/L (IC-ב) N-ניטריט כ
1.930 mg/L (IC-ב) N-ניטראט כ

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0     1,2,34 SM 5210B BOD כללי
2.0     1,2 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5     17,2 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
0.0       MERCK KIT SQ בורון
5.0     17 MERCK KIT SQ זרחן כללי
3.0     17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן אמוניאקלי
3.0     17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן כללי
7.0 5 mg/L 1,2 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0 0.010 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב) N-ניטראט כ
20.0 0.015 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב) N-ניטריט כ
20.0 5 mg/L 1 USEPA SW 846 Method 7000B AA -נתרן

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2 בהכרת משרד הבריאות
34 הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטריפקציה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 30/04/19
תאריך אישור: 30/04/19 13:18

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19037726 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 30/04/19

אתר דיגום: מט"ש לבנים מספר דגימות: 1
MB-928 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 10/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 10/04/19

סוג דיגום: מורכב 9-10/4/19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 18:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

SO19037726/1 :מספר דגימה

תוצאה יחידה בדיקה
< 5 mg/L BOD כללי
162 mg/L כלורידים
21 mg O2/L COD כללי
125 mg/L AA -נתרן
6.00 mg/L (MERCK)חנקן אמוניאקלי
< 2.5 mg/L TSS מוצקים מרחפים
9.8 mg/L (MERCK)חנקן כללי

< 0.5 mg/L זרחן כללי
7.79 mg/L חנקן קלדהל (חישוב)
0.09 mg/L בורון
0.080 mg/L (IC-ב) N-ניטריט כ
1.930 mg/L (IC-ב) N-ניטראט כ

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0     1,2,34 SM 5210B BOD כללי
2.0     1,2 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5     17,2 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
0.0       MERCK KIT SQ בורון
5.0     17 MERCK KIT SQ זרחן כללי
3.0     17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן אמוניאקלי
3.0     17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן כללי
7.0 5 mg/L 1,2 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0 0.010 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב) N-ניטראט כ
20.0 0.015 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב) N-ניטריט כ
20.0 5 mg/L 1 USEPA SW 846 Method 7000B AA -נתרן

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2 בהכרת משרד הבריאות
34 הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטריפקציה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 01/05/19
תאריך אישור: 01/05/19 08:34

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19037728 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 01/05/19

אתר דיגום: מט"ש לבנים מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): שפכים

MB-927 :מספר הזמנת לקוח
תאריך קליטה: 10/04/19

שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 10/04/19
סוג דיגום: מורכב 9-10/4/19

שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 18:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO19037728/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
COD/BOD>4 360 mg/L BOD כללי

800 1,580 mg O2/L COD כללי
400.0 508.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
50.0 81.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
2.5 קובץ התקנות 7387 1,9 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
6.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 17/04/19
תאריך אישור: 17/04/19 11:59

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19039557 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 17/04/19

מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): מט"ש לבנים-קולחים שלישונים

MB-932 :מספר הזמנת לקוח
תאריך קליטה: 15/04/19

שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 15/04/19
שעת דיגום: לא דווח תאור מצב דגימה: מקורר

חומר לבדיקה: מי קולחים שלישוניים

SO19039557/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
10 < 1 per 100 ml קוליפורמים פקאלים

אבטחת איכות
תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים),התש"ע - 2010 1,2 SM 9222 D MF קוליפורמים פקאלים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
2 בהכרת משרד הבריאות

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 22/04/19
תאריך אישור: 22/04/19 14:19

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19039611 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 22/04/19

מספר דגימות: 1
MB-940 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 15/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 15/04/19

סוג דיגום: מורכב 14-15/4/19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 18:10

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

SO19039611/1 :מספר דגימה

תוצאה יחידה בדיקה
< 5 mg/L BOD כללי
27 mg O2/L COD כללי
4.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

אבטחת איכות
% אי ודאות ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 1,2,34 SM 5210B BOD כללי
2.0 1,2 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 17,2 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2 בהכרת משרד הבריאות
34 הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטריפקציה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 22/04/19
תאריך אישור: 22/04/19 14:19

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19039613 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 22/04/19

מספר דגימות: 1
MB-939 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 15/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 15/04/19

סוג דיגום: מורכב 14-15/4/19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 17:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO19039613/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
COD/BOD>4 334 mg/L BOD כללי

800 1,005 mg O2/L COD כללי
400.0 505.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

אבטחת איכות
% אי ודאות תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
2.5 קובץ התקנות 7387 1,9 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 18/04/19
תאריך אישור: 18/04/19 13:02

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19040833 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 18/04/19

מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): מט"ש לבנים-קולחים שלישונים

תאריך קליטה: 17/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 17/04/19

שעת דיגום: לא דווח תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים שלישוניים

SO19040833/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
10 < 1 per 100 ml קוליפורמים פקאלים

אבטחת איכות
תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים),התש"ע - 2010 1,2 SM 9222 D MF קוליפורמים פקאלים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
2 בהכרת משרד הבריאות

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201604%5C95ktp%5Cmxns-logo4.png
file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201208%5C3a5uy%5CyuliaG.PNG


תאריך הדפסה: 06/05/19
תאריך אישור: 06/05/19 07:07

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19040848 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 06/05/19

אתר דיגום: מט"ש לבנים מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): שפכים

MB-948 :מספר הזמנת לקוח
תאריך קליטה: 17/04/19

שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 17/04/19
סוג דיגום: מורכב 16-17.4.19

שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 18:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO19040848/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
COD/BOD>4 244 mg/L BOD כללי

800 795 mg O2/L COD כללי
  34.70 mg/L (MERCK)חנקן אמוניאקלי

20.00 < 10.00 mg/L שמן מינרלי
250.00 52.00 mg/L שומנים
400.0 329.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
50.0 58.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
2.5 קובץ התקנות 7387 1,9 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
3.0   17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן אמוניאקלי
6.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל

20.0 קובץ התקנות 7387 17,9 SM5520 D שומנים
25.0 קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201604%5C95ktp%5Cmxns-logo4.png
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תאריך הדפסה: 13/05/19
תאריך אישור: 13/05/19 18:01

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19040852 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/05/19

אתר דיגום: מט"ש לבנים מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): קולחין

MB-949 :מספר הזמנת לקוח
תאריך קליטה: 17/04/19

שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 17/04/19
סוג דיגום: מורכב 16-17.4.19

שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 18:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

SO19040852/1 :מספר דגימה

תוצאה יחידה בדיקה
< 5 mg/L BOD כללי

177.00 mg/L (IC-ב)-Cl כלוריד
25 mg O2/L COD כללי
121 mg/L AA -נתרן

12.40 mg/L (MERCK)חנקן אמוניאקלי
< 2.5 mg/L TSS מוצקים מרחפים
14.4 mg/L (MERCK)חנקן כללי
1.43 mS/cm מוליכות
13.78 mg/L חנקן קלדהל (חישוב)
0.170 mg/L (IC-ב) N-ניטריט כ
0.450 mg/L (IC-ב) N-ניטראט כ

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 5 mg/L 1,2,34 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L 1,2 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 2.5 mg/L 17,2 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
3.0     17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן אמוניאקלי
3.0     17 MERCK KIT SQ (MERCK)חנקן כללי

20.0 0.50 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב)-Cl כלוריד
1.0 0.02 mS/cm 17,2 SM 2510B מוליכות

20.0 0.010 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב) N-ניטראט כ
20.0 0.015 mg/L 1,2 SM 4110B (IC-ב) N-ניטריט כ
20.0 5 mg/L 1,2 USEPA SW 846 Method 7000B AA -נתרן

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2 בהכרת משרד הבריאות
34 הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטריפקציה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 30/04/19
תאריך אישור: 30/04/19 13:06

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19043576 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 30/04/19

מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): מט"ש לבנים-קולחים שלישונים

תאריך קליטה: 29/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 29/04/19

שעת דיגום: לא דווח תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים שלישוניים

SO19043576/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
10 < 1 per 100 ml קוליפורמים פקאלים

אבטחת איכות
תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים),התש"ע - 2010 1,2 SM 9222 D MF קוליפורמים פקאלים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
2 בהכרת משרד הבריאות

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 13/05/19
תאריך אישור: 13/05/19 19:06

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19043704 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/05/19

אתר דיגום: מט"ש לבנים מספר דגימות: 1
MB-982 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 29/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 29/04/19

סוג דיגום: מורכב 28-29.4.19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 18:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: מי קולחים

SO19043704/1 :מספר דגימה

תוצאה יחידה בדיקה
< 5 mg/L BOD כללי
26 mg O2/L COD כללי

< 2.5 mg/L TSS מוצקים מרחפים

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 5 mg/L 1,2,34 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L 1,2 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 2.5 mg/L 17,2 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

2 בהכרת משרד הבריאות
34 הבדיקה מבוצעת בהוספת מעכבי ניטריפקציה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 13/05/19
תאריך אישור: 13/05/19 19:07

פלג הגליל - מט"ש לבנים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO19043705 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/05/19

אתר דיגום: מט"ש לבנים מספר דגימות: 1
MB-981 :מספר הזמנת לקוח

תאריך קליטה: 29/04/19
שם דוגם: לקוח תאריך דיגום: 29/04/19

סוג דיגום: מורכב 28-29.4.19
שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 18:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO19043705/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תוצאה יחידה בדיקה
COD/BOD>4 366 mg/L BOD כללי

800 956 mg O2/L COD כללי
400.0 497.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,9 MERCK KIT SQ COD כללי
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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